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 令和元年 8 月 1 日以前（令和元年 6 月 7 日時点）および令和元年 8 月 1 日時点での東北電力管内の電力系統（1 次系、2 次系）は下記のとおりである。 

令和元年 6月 7日時点 一次系 令和元年 8月 1日時点 

 

 

 

変電所の空容量 
（上位系統考慮） 
・酒田北港：0 MW 
・酒田：0 MW 
・八幡：0 MW ※1  
・新庄：133 MW 
・西山形：188 MW 
・宮城：822 MW 

※1：八幡南線の空容量 

変電所の空容量 
（上位系統考慮） 
・酒田北港：0 MW 
・酒田：86.7 MW 
・八幡：5 MW ※1 
・新庄：135 MW 
・西山形：188 MW ※2 
・宮城：822 MW ※2 
※1：八幡西 AB線の空容量 
※2：8月 1日時点の値が不

明のため、6月 7日時点
の値を記載。 
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令和元年 6月 7日時点 二次系 令和元年 8月 1日時点 

 

 

 

 

変電所の空容量 
（上位系統考慮） 
・遊佐：0 MW 
・酒田北港：0 MW 
・北酒田：0 MW 
・東酒田：0 MW 
・南酒田：0 MW 
・酒田：0 MW 
・楢橋：0 MW 
・余目：0 MW 
・浜中：0 MW 
・庄内：0 MW 

変電所の空容量 
（上位系統考慮） 
・遊佐：10.3 MW 
・酒田北港：0 MW 
・北酒田：0 MW 
・東酒田：19.9 MW 
・南酒田：17.9 MW 
・酒田：86.7 MW 
・楢橋：9.1 MW 
・余目：19.2 MW 
・浜中：19.1 MW 
・庄内：60.9 MW 


